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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 8318/25

Zéakaznik: Vodni zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.
Adresa: Vodni zdroje Ekomonitor spol. sr.0.

Pistovy 820

537 01 Chrudim llI
Kontaktni tdaje: Ing. Milena Kaufmannova, 601 394 286, milena.kaufmannova@ekomonitor.cz
Zakéazka: 10276 Obec Podmoky u Golc¢ova Jenikova
Cislo objednavky: 1/2001
Cislo vzorku/rok: 15237/2025
Vzorek odebral: Kopecky Lukas - pracovnik Laboratofe Chrudim
Metoda odbéru vzorku: SOP-V-02
Typ vzorku: 2-hodinovy smésny vzorek (typ A)
Plan vzorkovani ze dne: 24.7.2025
Datum pfijmu vzorku: 25.7.2025

Datum provedeni zkouSek: 25.7.2025 -11.8.2025

Matrice vzorku: voda odpadni

Misto odbéru vzorku: Podmoky

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych

na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratofe
se protokol o zkouSce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Nejistota méfeni (NM) je definovana jako rozsifena nejistota na hladiné vyznamnosti pfiblizné 95 % s koeficientem
rozSifeni k = 2.

Nejistota méfeni neobsahuje pfispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorku.

Schvalil:

Ing. Markéta Dvorackova, vedouci zkuSebni laborator

V Chrudimi dne: 12.8.2025
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Vysledky zkouSek
Chemicky rozbor
Cislo vzorku: 15237

Oznacdeni vzorku:

COoV Podmoky - odtok

Matrice vzorku:

voda odpadni

Zacdatek odbéru vzorku - datum, ¢as: 25.7.2025
7.07
Konec odbéru vzorku - datum, ¢as: 25.7.2025
8:52
Parametr ZkuSebni metoda | Jednotka Vysledek NM
oH SOP-10B Neurgena 7,5 0,2
Chemicka spotieba kysliku SOP - 20 mg/l 70 15 %
dichromanem (CHSK-Cr)
Biochemicka spotfeba kysliku (BSK-5) | SOP - 19 mg/l 21 20 %
Nerozpusténé latky suSené (105°C) SOP - 16 mg/l 24 15 %
Dusik dusi¢nanovy (N-NO3) SOP -104 B mg/l <1 -
Dusik amoniakalni (N-NH4) SOP - 23 mg/l 24,9 10 %
Fosfor celkovy (P-celk.) SOP -101 mg/l 3,02 10 %
Konec vysledkové ¢Easti protokolu o zkouSce
Pouzité zkuSebni metody
Misto
ZkusSebni metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
SOP - 19 A | CSN EN ISO 5815-1 2
SOP - 20 A | CSN ISO 15705; aplikaéni listy firmy HACH; aplikagni listy 2
firmy Merck
SOP - 16 A | CSN EN 872; CSN 75 7350 2
pouzité filtry ze skelnych vidken F261, Fisher Scientific
SOP - 23 A | CSN ISO 7150-1; Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani, VSCHT 2
Praha 2009
SOP - 104 B A | CSN 75 7455 2
SOP-10B A | CSNISO 10523 1
SOP - 101 A | CSN EN ISO 11885; manuél pfistroje Shimadzu ICPE - 9000 2
Vysvétlivky:

A/N  ZkouSka v rozsahu akreditace/zkouSka mimo rozsah akreditace

NM  Nejistota méfeni

Udaje poskytnuté zakaznikem: nejsou

Misto provedeni zkousky:
1. Misto odbéru vzorku

2. Laboratof Chrudim, Pistovy 820, 537 01 Chrudim

Konec protokolu o zkouSce
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